Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wabhringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Dr. med. univ. Alexander Indra
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Gemeinde Minchendorf

Trumauerstral3e 1
2482 Minchendorf

AGES

Datum: 17.03.2026
Kontakt: DI Dr. Walter Pribil
Tel.: +43(0)5 0555 37274
Fax: +43 50 55537109
E-Mail: walter.pribil@ages.at
Dok. Nr.: D-21148265

PRUFBERICHT

Dieser Prifbericht einschlieBlich der enthaltenen Priifergebnisse gilt ausschlieBlich fir den/die vorliegenden Priifgegenstand/-gegenstande und den
Umfang der durchgefiihrten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Ubergabe an die AGES hatte die Priifstelle keinen
Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme
ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) berticksichtigt, sofern nicht ausdriicklich anders angegeben. Dieser Priifbericht
darf grundsétzlich nur im Gesamten vervielféltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veréffentlicht werden, weiters darf nichts

hinzugefligt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 26025555

Kundennummer:
Externe Kennung:
Datum des Auftrages:
Rechnungsempfanger:
Prifbericht ergeht an:

6235055

T26-00019

04.03.2026

Gemeinde Minchendorf, Trumauerstrale 1, 2482 Miinchendorf
Amt der NO Landesregierung

Stadtisches Wasserwerk Médling

Gemeinde Minchendorf

Probenummer: 26025555-001

Externe Probenkennung:

Probe eingelangt am:
Probenart:

Untersuchungsgegenstand:

Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:
im Auftrag des Instituts:

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Ernéhrungssicherheit GmbH

Spargelfeldstrae 191 | A-1220 Wien

www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z

BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

T26-00019.113

04.03.2026

Privatprobe

Trinkwasser
TW-Netzentnahme
halbjahrliche Untersuchung
Trinkwasser, Netzentnahme
laut Parameterliste

WVA Kleiner und GroBer Gemeindesee
WB-2902

Ortsnetz Kleiner und GroBer Gemeindesee
023357

03.03.2026
13:35
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Ja

lvon5



Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wabhringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Dr. med. univ. Alexander Indra

Probenahme gemal Norm:
Probenehmer:

Probentransport:
Probengefasse:
vorangegangene Untersuchung:
Witterung bei der Probenahme:
Witterung an den Vortagen:

ISO 5667-5:2006 04, EN ISO 19458:2006 08
Ing. Andreas Schabauer

gekuhlt

institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
25110895-001
heiter
wechselhaft

Lufttemperatur (°C): 13,5

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

04.03.2026 - 17.03.2026

AGES

Parameter Ergebnis K
Messungen vor Ort
Wassertemperatur 10,7 °C 1
pH Wert (vor Ort) 7.8 1
Leitfahigkeit (vor Ort) 581 uS/cm 1
Farbung (vor Ort) farblos, klar 1
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 1
Geschmack (vor Ort) nicht durchgefiihrt 1
Probenbeschreibung:
Parameter Ergebnis K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers
Die Probe wurde an einem Probenahmehahn im Ubergabeschacht
Entnahmestelle 2
entnommen.
Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit K
Chemische Parameter
Gesamtharte 3,46 mmol/I 3
Gesamtharte 19,5 °dH 3
Carbonatharte 14,3 °dH 3
Saurekapazitat bis pH 4,3 5,1 mmol/I 3
Hydrogencarbonat 308,5 mg/I 3
Calcium (Ca) 91,7 mg/I 3
Magnesium (Mg) 28,6 mg/I 3
NPOC (nicht ausblasbarer organischer
Kohlen(stoff) ’ <0.30 mg/I 4
Nitrat 17 max. 50 mg/! 5
Nitrit <0,020 max. 0,10 mg/I 6
Ammonium <0,040 max. 0,50 mg/I 7
Chlorid (Cl-) 24 max. 200 mg/I 5
Sulfat 71 max. 250 mg/I 5
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/I 8
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/I 8
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BAWAG P.SK. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

Auftrag: 26025555

Dok. Nr.: D-21148265

2von5



ﬁ
Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wabhringerstr. 25a, 1090 Wien AG I ' . S

Leitung: Dr. med. univ. Alexander Indra

|
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Natrium (Na) 10,4 max. 200 mg/I
Kalium (K) 4,2 mg/I 8
Mikrobiologische Parameter
koIorjleblldende Einheiten bei 22°C 0 max. 100 KBE/ml 9
Bebritungstemperatur
koIorjleblldende Einheiten bei 37°C 4 max. 20 KBE/ml 9
Bebritungstemperatur
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 10
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 10
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 11
Allfillig verwendete Abkiirzungen:
IPW .. Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. .. nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar
Kommentar:

1) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (2011-04) (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geldstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814 (2012-10), Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616 (1994-03), Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser
EN ISO 7393-2 (2019-03), Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888 (1993-09), DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN ISO 10523 (2012-02), Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620 (2012-12), Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

1) Vor Ort gemessene Werte der Wasserproben (diverse Normen)
2) Entnahmestelle

3) Bestimmung der Leitfahigkeit, des pH-Wertes, des Calciums und Magnesiumgehaltes, der Saurekapazitat pH 4,3 (Carbonathérte) und der Gesamtharte im Wasser mittels
Metrohm Titroprozessor
Ext.Norm: EN 27888:1993-09, EN ISO 10523:2012-02, DIN 38406-3:2002-03, DIN 38409-7:2005-12, DIN 38409-6:1986-01, Dok.Code: 19004
Durchfiihrendes Labor: Institut fur Hydroanalytik Linz, Linz
4) Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffes (NPOC-Methode)
Ext.Norm: ONORM EN 1484:2019-04, Dok.Code: 7500
Durchfiihrendes Labor: Institut fir Hydroanalytik Linz, Linz
5.) Bestimmung von gel6sten Anionen Chlorid, Fluorid, Nitrat und Sulfat mittels Fliissigkeits-lonenchromatographie
Ext.Norm: EN I1SO 10304-1:2009-03, Dok.Code: 7518
Durchfiihrendes Labor: Institut fir Hydroanalytik Linz, Linz
6.) Bestimmung von Nitritstickstoff mit der FlieBanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion
Ext.Norm: EN ISO 13395:1996-07, Dok.Code: 7552
Durchfiihrendes Labor: Institut fur Hydroanalytik Linz, Linz
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wabhringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Dr. med. univ. Alexander Indra

7) Bestimmung von Ammonium - Verfahren mittels FlieBanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion
Ext.Norm: EN ISO 11732:2005-02, Dok.Code: 7551
Durchfiihrendes Labor: Institut fir Hydroanalytik Linz, Linz
8) Bestimmung von ausgewahlten Elementen (Eisen, Mangan, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Aluminum) durch ICP-OES
Ext.Norm: EN ISO 11885:2009-05, Dok.Code: 7498
Durchfiihrendes Labor: Institut fir Hydroanalytik Linz, Linz
9.) Bestimmung der Gesamtkeimzahl bei 22 °C und 37 °C in Wasser mittels Plattengussmethode
Ext.Norm: ONORM EN SO 6222:1999, Dok.Code: PV 10643
10.)  Bestimmung von Coliformen und Escherichia coli in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: ONORM EN ISO 9308-1:2017, Dok.Code: PV 10649
11)  Nachweis und Zahlung von Enterokokken in Wasser mittels Membranfiltrationsmethode
Ext.Norm: ONORM EN ISO 7899-2:2000, Dok.Code: PV 10639
Zeichnungsberechtigt:
DI Dr. Walter Pribile.h. — ===-- Ende des Priifberichts -----
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Wabhringerstr. 25a, 1090 Wien
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AGES
GUTACHTEN |

Das Wasser entspricht in dem Uberpriften Objekt im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den
geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Gutachter:

DI Dr. Walter Pribil

KOdHS/ gGskM sctj | UT78KXW4i | LLFOIXVy7EyuZoT76HYr UCYOOSFghf MK71j Gt r dSv9j WK
VJI3VDnKvakvYj LMeloSLnMyW beBbuCRHSg58g0AFf / z64e QAkMAX0z Xp/ +CAVEhy gORCDW g
gWe Skr 5z pyHGn05awgf Xi Dy QuXDhuz 908/ FsKHAf aUl 8gsf Mral LV2FUoy 73VHxj EuyRPLJGM
WBJ3ZGA PO OCGavr yl 75Ki aD9Xcu0CZg56y GoKwx YcF/ obwQkZpr nj ZESKnXt PoSA weoH1
3NEdf Af f CHz00OyxkOMAe2Kf NngLhboi HggVEThEC Ywd4f THut cki HUKj BUf n+O7y7JAO0GT
Wb VEOV3DSFTx ROV mvs VUz U4My Kv CNMLLOI WkgUU9B267 CFhXMBTOUI PUKZz2BAIWGISEZv/ gx
owvd/ QuzWhiLl d/ | P8gkobFpl Gh5Lwddc TMUNCc9z2SVPN6QAOTKK9599eA7] PCTVgUYT22e FwWw
4j @BAeYhsd3t L2ZEh4F1IW ul zi TWG 4TpeN w NwRKgkAqf 1W ywDIMgt Z1/ x5r Oy hLEoCF6t
vm@2x gl +eXqg4L97hWKeodqAn011bRQ PEf alMH7zne SnBdWAs T7vHbj EWDFONEL2f 4aQp
i pPzSnVI He5y TLMIQPuz +f UTYM=

Signaturwert

i J

Unterzeichner

seri al Nunber =nul | CGesundhei t

u. Ernaehrungssicherheit

CN=Cesterr. Agentur f.
GrbH C=AT

RGENTLG o _ _ . .
%\eg&mwmﬁ% Datum/Zeit-UTC 2026-03- 17707: 58: 122
R a@gﬁ",
g‘? %% CN=GLOBALTRUST 2015 GOVERNMENT 1, OU=GLOBALTRUST
8 ~f B — Certification Service, O=e-commerce nonitoring GrbH,
- S (\ Aussteller-Zertifikat L=W en, ST=W en, C=AT

153222131642797013526538515

Serien-Nr.

AMTSSIGNATUR
Methode urn: pdfsigfilter:bka.gv. at:binaer:vi. 1.0
Parameter et si - bka-npa- 1. 0

Prifinformation
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Di eses Dokunent wurde antssigniert.
I nformationen zur Priufung der el ektronischen Signatur und des Ausdrucks

finden Sie unter

http://ww. si gnat ur pruefung. gv. at
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